
Driftsspenning
230V AC

Inngang for potensialfri
kontakt.
1. 0V.
2. 24V DC.
3. Til Y på spjeld.

1. 0V
2. +24V DC
5. U 0 - 10V
3. Y 0 – 10V 

1. 0V
2. +24V DC
5. U 0 - 10V
3. Y 0 - 10V 

Utgang for spjeld.

Utgang for spjeld.

Distribusjonsboks
med Trafo for
PIR/Potensialfri 
kontakt

Sensorkabel
3 polet Orion Løv

m/PIR


